KREIE OLPE Olps, 24.10.2013
Der Landrat

Fachdienst Gasundhell und Varbrauchsrachutz

Waesifilische Str. 75

67482 Qlps

Nlsdesrschrift liber dle Basichiigung

der Trinkwasseraniagen der Intaressentenleitung Heimicke am 22, Oktober 2013
gemass § 37 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz In Verbindung mit § 17 Abs. 1 des Gesetzes
uber den &ffentlichen Gesundheitsdienst und §§ 18 und 19 der Verordnung Ober die Qualitat van
Wasser ilir den menschiichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV 2001}

Telinehmer:

Trager der Trinkwasseraniage: Herr Zeppenfeld
Herr Housl

Kreis Olpe, Gesundheitsamt: Frau&uenzei
Herr Boul

Besichtigt wurden folgende Anlagen und Bauwerke:

%Eisch\e Uberpriffung des Wassers®

1} Hochbehilter mit Entefiusrung und UV-Anlage unauffallig

*soweit sichtbar

Welche Aufbereitungsstufen sind vorhanden?

[[] Geschlossene Entsauerungsanlage

Offene Entsduerungsanlage (mit Rucksptimbglichkeit)
[C] Chiordosieraniage

UV-Anlage (seit 2005)

[J Langsamifilter

[} Sonstiges

Sind Aufzeichnungen tiber Inspektionen, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsmalnahmen
vorhanden?

B4 Ja [ Nein

Chlarmessgerat vorhanden?

5 Ja [[] Nein
pH-Wert-Messgerst vorhanden?

X Ja [ Nein

Wie ist die bauliche Ausfiihrung und der hygienische Zustand der Wasserkammern im Hochbehéalter?
Keine erkennbaren Mingel.




Wie oft ericlgt dis Reinigung der Wasserkammer und wann srfolgte die lstzte Rainigung?

Alle 2 Jahre wird die Wasserkammer gereinigt. Die letzte Relnlgung erfolgte im Oktober 2011. Die
ndchste Reinigung wird In Kilrze durchgefiihrt.

Walche Spaichefksﬁgziiét haben die Wasserkammerm im Hochbshalter?
16 m®

Wie viele Personen / Maushalte warden versorgt?
34 Haushalts [ ca. 88 Pereonen

Wie ist der bauliche Zustand der Gewinnungsaniagen?
Die Quelifassung it nicht einsehbar.

Sind die Uberlaufe und Entlesrungsabléufe gesichert?
&< Ja, mit Froschklappen

[T Ja, mit Insektengittern

[] Ja, mit anderweltigen Sicherungen

[ Nein

Bemerkungen / erforderliche Mafinahmen:

Die Entsfuerungsanlage wurde zwischenzeitlich mit siner Rilckspiilméglichkeit ausgastatiet.

Die besichtigten Trinkwasseranlagen befanden sich In einem gut gewarieten und gepflagten
Zusiand,

Gebthr flir die Besichtigung: 75,- €
Tarifstelle: 10.8.6.2

Im Aufirag

{Quenzel)



